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:

Ημ/νία Έκδοσης : 14/10/2021

1:Αρ. Έκδοσης

Πελάτης

Διεύθυνση ΜΕΛΙΓΑΛΑΣ, 24002:

:Υπεύθυνος δειγματοληψίας

Ημ/νία δειγματοληψίας : 10/10/2021

*ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Περιγραφή δείγματος : ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΚΡΟΥΝΟ ΣΤΟ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ - Τ.Κ. ΔΩΡΙΟΥ

31411076Κωδικός δείγματος :

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Διεξαγωγή Αναλύσεων : ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.

Κατάσταση / Ποσότητα Δείγματος ΚΑΝΟΝΙΚΗ:

Ημ/νία παραλαβής : 11/10/2021

Ημ/νία έναρξης αναλύσεων : 11/10/2021

Ημ/νία περάτωσης αναλύσεων : 13/10/2021

ΜέθοδοςΠαράμετρος Παραμετρική Τιμή ΑποτέλεσμαΜονάδα
Όριο

Ανίχνευσης

- 53μg/lΒάριο (Ba) ΟΕ-7.0-93 (ICP-MS) 0.08

< 50.0 0.58μg/lΧρώμιο (Cr) ΟΕ-7.0-93 (ICP-MS) 0.01

< 50.0 Δεν Ανιχνεύθηκεμg/lΧρώμιο Εξασθενές (Cr 6+) ISO 15923-2:2017 5

- 2.3μg/lΛίθιο (Li) ΟΕ-7.0-93 (ICP-MS) 0.5

- < 0.02μg/lΘάλλιο (Tl) ΟΕ-7.0-93 (ICP-MS) 0.0002

- 0.30mg/lΧλώριο (Υπολειμματικό) ΟΕ-7.0-70 (UV) 0.015

< 50.0 Δεν Ανιχνεύθηκεmg/lΝιτρικά (NO3) ISO 15923-1:2013 1.5

< 0.5 Δεν Ανιχνεύθηκεmg/lΝιτρώδη (NO2) ISO 15923-1:2013 0.02

- Δεν Ανιχνεύθηκεmg/l LASΑπορρυπαντικά (MBAS) ΟΕ-7.0-91 (UV) 0.06

- Δεν Ανιχνεύθηκεmg/l CTABΑπορρυπαντικά (κατιοντικά) LCK 331 0.08

- Δεν Ανιχνεύθηκεmg/l Triton-xΑπορρυπαντικά (μη ιοντικά) LCK 333 0.15

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Οι τιμές των αποτελεσμάτων για το δείγμα με κωδικό αριθμό δείγματος 31411076 του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που

καθορίζονται στην Υπουργική Απόφαση Γ1 (δ)/ΓΠ οικ. 67322/ ΦΕΚ 3282 Β/19-9-2017, που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

 

2. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων σχετίζονται μόνο με τα δείγματα και τις παραμέτρους που αναλύθηκαν και δεν αφορούν στη συνολική ποιότητα του

νερού, οι παράμετροι του οποίου πρέπει να είναι σύμφωνες με όλες εκείνες που προβλέπονται από την ισχύουσα Εθνική Νομοθεσία.

ΤΕΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

Σελίδα 1 από 1

Το παρόν πιστοποιητικό φέρει ηλεκτρονική υπογραφή και δεν μπορεί να αναπαραχθεί χωρίς τη γραπτή έγκριση του εργαστηρίου, παρά μόνο σε πλήρη μορφή.

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων αναφέρονται μόνο στα δείγματα που εξετάσθηκαν.

Ο Υπεύθυνος

Χημικού Εργαστηρίου

Παύλος Νησιανάκης

DVM, Χημικός MSc


