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Διεύθυνση εργαστηρίου Πελάτης

ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ - Δ.Ε. ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ
24002 ΜΕΛΙΓΑΛΑΣ
ΕΛΛΑΔΑ

Ημερομηνία δοκιμής:  18.11.2025 - 27.11.2025Κωδικός δείγματος: 873-2025-00138482

Πληροφορίες δείγματος
Υπεύθυνος δειγματοληψίας Eurofins (NA)

18.11.2025Ημερομηνία δειγματοληψίας

Ημερομηνία παραλαβής 18.11.2025

Περιγραφή δείγματος ΝΕΡΟ ΑΠΟ Ι.Ν. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - Τ.Κ. ΜΕΡΟΠΗΣ

Θερμοκρασία δείγματος Αποδεκτή

Ποσότητα/τεμάχια 1
ΑποδεκτήΚατάσταση δείγματος

Παράμετρος Μονάδα ΑποτέλεσμαΜέθοδος TTLOD

Y906B: Ραδόνιο 222

Ραδόνιο 222 ISO 13164-4:2015, Μέτρηση Υγρού 
Σπινθηρισμού

Bq/l  10 Δεν ανιχνεύθηκε A

Σημειώσεις

ΤT: Είδος δοκιμής
Α: Δοκιμή εντός πεδίου διαπίστευσης
Ν: Δοκιμή εκτός πεδίου διαπίστευσης
SA: Διαπιστευμένη δοκιμή υπεργολαβίας
SN: Μη διαπιστευμένη δοκιμή υπεργολαβίας
LOD: Όριο ανίχνευσης
LOQ: Όριο ποσοτικοποίησης
Αποτέλεσμα μεταξύ LOD και LOQ: < LOQ

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στις σημειώσεις, ο τόπος εκτέλεσης των δοκιμών είναι ο χώρος εργασίας των εργαστηρίων δοκιμών της Eurofins 
Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών.
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Υπεύθυνος Διαχείρισης Πελατών

Έλεγχος εγκυρότητας εγγράφου

Παύλος Νησιανάκης

Επιστημονικός & Τεχνικός Διευθυντής

Ευγενία  Ζωβοΐλη
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Η παρούσα έκθεση δοκιμών φέρει υπογραφή και δεν μπορεί να αναπαραχθεί χωρίς τη γραπτή έγκριση του εργαστηρίου, παρά μόνο σε πλήρη μορφή.
Ο Κανόνας Απόφασης που εφαρμόζει το εργαστήριο δηλώνεται στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.ergastiria.gr.
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